
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Новодвинска 
управления надзорной деятельности и профилактической работы 

____________Главного управления МЧС России по Архангельской области____________
(наименование территориального органа МЧС России, наименование органа государственного пожарного надзора)

164902, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 30, корп.1, тел. (81852)4-34-97
e-mail: ogpnl 5arh@29.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Рекомендации
по соблюдению обязательных требований

вручается: и.о. директора муниципального образовательного учреждения 
___________«Средняя общеобразовательная школа № 7» Анфимовой Марине Ивановне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

В целях обеспечения пожарной безопасности, и в соответствии с подпунктом 5 части 2 
статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Вам предлагается выполнить следующие 
мероприятия:

№
п/п

Рекомендации по устранению выявленных нарушений 
обязательных требований пожарной безопасности

Рекомендуемый срок 
исполнения

1 . Очистить подвальное помещение от оборудования, мебели и 
других предметов

01.02.2023

2.
В спортивном зале (пом. № 59 на 1-м этаже согласно плана БТИ) 
предусмотреть защитную конструкцию от механических 
повреждений линейного пожарного извещателя

01.12.2022

3.
В противопожарной перегородке между помещением складского 
назначения категории В2 -  библиотекой (пом. № 34 2-го этажа 
согласно плана БТИ) и коридором установить противопожарную 
дверь с пределом огнестойкости не менее EI 30

01.04.2023

4.

В противопожарной перегородке между помещением 
производственного назначения категории В2 -  лаборантской 
кабинета физики (пом. № 33 2-го этажа согласно плана БТИ) и 
коридором установить противопожарную дверь с пределом 
огнестойкости не менее EI 30

01.04.2023

5.

В противопожарной перегородке между помещением 
производственного назначения категории В2 -  кабинетом физики 
(пом. № 32 2-го этажа согласно плана БТИ) и коридором 
установить противопожарную дверь с пределом огнестойкости не 
менее EI 30

01.04.2023

6.

В противопожарной перегородке между помещением 
производственного назначения категории В2 - лаборантской 
кабинета химии (пом. № 37 2-го этажа согласно плана БТИ) и 
коридором установить противопожарную дверь с пределом 
огнестойкости не менее Е1 30

01.04.2023

mailto:5arh@29.mchs.gov.ru


I

7.

В противопожарной перегородке между помещением 
производственного назначения категории В2 -  кабинетом химии 
(пом. № 36 2-го этажа согласно плана БТИ) и коридором 
установить противопожарную дверь с пределом огнестойкости не 
менее Е1 30

01.04.2023

8.

Для помещения производственного назначения - кулинарией (пом. 
№ 4 2-го этажа согласно плана БТИ) обеспечить категорирование 
по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение 
класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

01.12.2022

9. Провести ежегодные испытания средств обеспечения пожарной 
безопасности

01.09.2023

10.
Направление движения к источникам противопожарного 
водоснабжения обозначить указателем со светоотражающей 
поверхностью

01.12.2022

Старший инспектор ОНДиПР г.Новодвинска 
УНДиПР Главного управления 
МЧС России по Архангельской области 
старший лейтенант внутренней службы

Рекомендации получил:
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